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Wassergenossenschaft Wagrain
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Wagrainer Str. 138 Projekt D017 1 001 05
5602 Wagrain Dipl.-ing. Franz Seyringer
Verteiler: 1-fach Auftraggeber

+ E-Mail: wasser-wagrain@sbg.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05884/25 Eingangs-Datum: 03.07.2025
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitdt (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)
Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Wagrain, TWA; VN Hochzone, Weberland|
Probenahme-Datum: 03.07.2025 Probenahme-Uhrzeit: 12:15

Witterung: Vorperiode tiberwiegend hei und trocken mit einzelnen Gewittern. Am Tag der PN sonnig und heil3.

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAGMA400 (ONORM M 6620)

T tur: ° el. Leitfahigkeit:
Pet2d (O gbiony  14210.2°C P0G (DIN EN 278889; 2c) 379114 pSiem

Labor-Daten
ProbengefédBe: institutseigene Glas- und Kunststoffgefale
Bearb.-Zeitraum: 03. - 07.07.2025

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fur Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Saizburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Failen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,Probenahme-Daten* (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer lbermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schrifilichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £.GBAGROUP
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Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwerteTWV N F
| FecHOE‘sA(’gll;\lt EN SO 10523:2012) - 7,81 +0,24 6,5-95() ‘
| Sioc!%‘a(glfﬁ?;t%ﬁggg?m el uS/cm 334 +13 2500 (1) ‘
S o Aok PH 4.3) mmol 3,21 £0,15 | |
E Tt iy °dH 1,2 £1,0 | x S
e s e mmol/ 2,00 £0,17 _ X
Pcc%?%?r? gﬂc?sggorm) °dH 8,99 +0,40

Hysrogencaronat oo | mor | w | s

g;mg,':,%fmgg D sas) ] 0, mg/| <05 - . 5 (1)
1 gc'c“?(gmiggos-snsea) NH," mg/l <0,02 - [ 0,5 (l)
| Nitrit . :
| Pco0S (DIN EN 26777:1983) NO, mg/l <0,003 - 0'-1 (P) |
yclggaafrmw ISO 10304-1:2009) NO, mg/l 1,04 + 0,04 50 (P) |
g%ﬁ??’o’ﬁ EN ISO 14911:1999) Na® | mg/ <1 - 200 (1) '.

| Pchlzi: (EN EN ISO 14911:1999) K* mgil <1 -

Bncgi%?glfuigmso 14911:1999) Mg* mg/l 22 +1 -
Sc%lzgi(%m EN ISO 14911:1999) ca* mg/t 43 2

Ecgég:io?n EN SO 10304-1:2009) - cr mg/l <1 - 200 (1)

gclslofaa(tom EN ISO 10304-1:2008) _ S0 mo/l 44 +2 250 () B
e aioet, B Fe | mgn <0,05 - 0.2()

R o Mn | mgl | <008 : 0,05 () ‘
553513 (2;15 EN ISO 6222:1999) KBE/mI n.n - 100 (1)

:(n%:i g (ﬁlﬁ EN SO 6222:1969) - KBE/mI n.n. - 20 (1)

grgtlzic)g%r(gﬁ i}E(Nelisnc‘J%mm :2017) KBE/100ml | n.n. - o
E@?&DIN EN ISO 9308-1:2017) KBE/100m!|  n.n. - 0(P)
En?otoearoo(lc(nfr)qké(vf 80 7899-2:2000) KBE/100mi| n.n. : . 0@

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis” L»n.h.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
+n.b.“ = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobuhg
enthalten. Angabe ,k.A.“: In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N" Die mit ,X* markierten Methodeh sind nictit im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.

Spalte ,F* Die mit ,X* markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragriehmer vergeben.
Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich aussctiliefilich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitem der Prifstelle

gHydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurdsn, ist sine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Priffstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstells nicht gewahrlaistet. In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Proberizustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probsnahrne) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Ubermittelt, for

ifire Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibertiornmen werden und die angswendeten Verfatiren fallen nalurggmé\ﬂ, nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielféltigung oder Veréffentlichuhg dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstells.
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Die vorliegenden Prifergsbnisse bezishen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgameinsr Qualitatsnachweis. Fur Proben, die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle

'(_:Hydrologi§che Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelie und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchur%gsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten® (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Gbermittelt, far

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Ubermommen werder; und die angewendeten Verfahren fallen natur%sméﬂ nicht unter die Akkreditierung der Priifstelie.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Verdfientlichung dieses Dokuments bedart der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.



