Prifbericht n: ps.o4a0s2s

10:14:02 (EE)

¢ des Labors der Hydrologischen "
i Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse

Seite 1 von 2 FN 483397d

Landesgericht Salzburg
Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

\ Salzburg GmbH - Schi 25- 5020

Wassergenossenschaft Wagrain
Wagrainer Str. 13B

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, SchillerstraBe 25
Tel.: +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg.at

Ingenieurbiiro fiir
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

LABOR

Salzburg, 08.07.2025
Projekt D017 1 001 05

5602 Wagrain Dipl.-Ing. Franz Seyringer
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Trinkwasseruntersuchung
Protokoll-Nummer: 05883/25 Eingangs-Datum: 03.07.2025

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christian Lettner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ONORMEN

1SO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: WG Wagrain, TWA; VN Tiefzone, Kldranlage

Probenahme-Datum: 03.07.2025 Probenahme-Uhrzeit: 11:55

Witterung: Vorperiode Uberwiegend heilt und trocken mit einzelnen Gewittern. Am Tag der PN sonnig und heif3.
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; chne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAGMA00 (ONORM M 6620)

Temperatur: °
P0024(Dlg 38404-4) 16,2£0,2°C

el. Leitfahigkeit: 539 + 20 uS/ecm

Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten
ProbengefiBe: institutseigene Glas- und Kunststoffgefalle

Bearb.-Zeitraum: 03. - 07.07.2025

Die vorliegenden Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor®) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prufstelle nicht gewahrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
~Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitst, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung Gbermommen werden und die angewendeten Verfahren fallen

naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Ver&ffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP
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Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWY N F
Ec'gég‘fgfﬁ EN ISO 10523:2012) - 7,52 0,24 6.5-9,5()

B o e o1 20°C) uSiom | 478 £18 2500 ()

By i ripe) mmol/ 4,67 0,21

Eogzs:(gmgig?enssa) °dH 14,8 1,3 X |
chzs:(gﬁl:;laag?e:(g!a)m mmol/| 2,64 +0,22 X
Fc':caog’gl‘: gﬁ(?sg‘:azoo& “dH 13,1 . +0,8

P o Sy HCO, | mg/ 285 | i3

ot (DN 150 bagr005) o, | my | <os - 5(1)

Q@T@W 521106\5:1983) NH,’ mg/l <0,02 - 0,5(N)
_ yciggist(om EN 26777:1993) NO, mg/| < 0,003 - 0.1 (P)
' yciggsafow EN ISO 10304-1:2009) NO; mg/l 57 £03 50 (P)

yc%ggtjollrr‘q EN ISO 14911:1999) Na* mg/l 81 +04 200 (1)

L(c%'zié’('SN EN ISO 14911:1999) K mg/l 1,07 +0,05

PMcgng?gl?dingO 14911:1999) Mg** mg/l 19,3 +0,8

F?cglzgi(lllbm EN ISO 14911:1999) Ca® mg/l 74 4

Eclgtlngfgle EN 1SO 10304-1:2009) cr mg/l 18,3 07 | 200 (1)

oot w180 10304-1:2009) SO,” mgh | 27 +2 250 (1)

I T Fe mg/l <0,05 - 02()

Poa O Sea oRey Mo | mgl | <005 : 0,05 ()

55515 (2|;|ﬁ EN ISO 6222:1998) KBE/ml 220 +118 100 ()

N (7;1% EN ISO 6222:1999) KBE/ml 100 +54 20 (1)

ggéiofz%r(ﬂﬁ r}:'(Nelisr?)%aoa-1 :2017) KBE/100ml|  n.n. - o)

Erﬁ&géi(nm EN ISO 9308-1:2017) KBE/100ml|  n.n. - a(P)
Enrq‘otoearoo('élcr,\lké(lf go 7899-2:2000) KBE/100ml|  n.n. - 0(P)

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:

Spalte ,Ergebnis”

Spalte ,Unsicherheit”

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte F* Die mit X" markierten Ahalysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

,n.n.“ = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
LN.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie

die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Die Indikatorwerte der Trinkwasserverordiiung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)

dar.
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Dipl.-lna(}ﬁ;z;eyringer
AbteilungsleiterMikrobiologie und Hygiene
fir die akkreditierte Prifstelle
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C I lung vor Einlangen in der Prifstelle und eine frisigerechte Bearbeitung durch die
rilfstelle nicht gewéhrleistet, In solchen Féllen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieBlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

gHydrologische Untersuchungsstelie Salzbu
Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Oit und

- Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behan

itounkt der Probenahme) wurdeh durch den Auftraggeber bzw. Prabenehmer Gbermittelt, fur

ihre Richtigksit kann daher keine Verantwortung Ubernomimen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgem&R nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.
ie auszugsweise Vervielféltigung oder Verdffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.



